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      Аннотация

    
        
          В	ходе работы изучалась электроэнергетическая система 500/220 кВ. Был произведен выбор следующего электротехнического оборудования электроэнергетической системы: генераторов, трансформаторов и воздушных линий. После этого осуществлены расчет установившегося режима работы  "вручную"  и расчет с помощью программного комплекса  RastrWIN. В программном комплексе смоделированы режимы максимальных и минимальных нагрузок. В результате были получены токи и напряжения при однофазном коротком замыкании в узле соединения ВЛ1 и ТГ1  и построены соответствующие векторные диаграммы.
В	заключительной части работы исследована динамическая устойчивость электроэнергетической системы с помощью программного обеспечения
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