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      Аннотация

    
        
          Работа включает в себя исследование электроэнергетической сети 220/110 кВ. Исходными данными являются схема сети, известные нагрузки и генерации узлов, классы напряжений линий, а также их длины. В ходе работы из условий нормального режима работы было выбрано основное силовое оборудование (трансформаторы, сечения ЛЭП). Далее был произведен «ручной» расчет установившегося режима данной сети с учетом некоторых допущений и расчет режима максимальных и минимальных нагрузок в программном комплексе RastrWin. Следующим этапом работы является расчет токов и напряжений двухфазного короткого замыкания на землю. В заключительной части работы было произведено моделирование короткого замыкания в программном комплексе Dymola и анализ динамической устойчивости системы.
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