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      Аннотация

    
        
          Данная работа посвящена исследованию режимов и динамической устойчивости электроэнергетической системы 500/330 кВ. В ходе работы было выбрано оборудование в соответствии с исходными данными, был про¬веден расчет установившегося режима системы вручную и в программном комплексе RastrWin. При ручном расчете рассматривался режим максимальных нагрузок, а при использовании программного комплекса еще и режим минимальных нагрузок. 
После исследования установившихся режимов был проведен расчет двухфазного корот¬кого замыкания на землю. При этом был применен метод симметричных со¬ставляющих, а так же моделирование короткого замыкания в программном комплексе Dymola. 
На этапе расчетов установившегося режима был предложен вариант оптимизации режима с использованием компенсирующих устройств. В качестве мероприятия по улучшению протекания переходного процесса, а именно его скорейшего завершения, была проведена настройка автоматического регулятора возбуждения генераторов.
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