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      Аннотация

    
        
          Исследования является электрическая подстанция для передачи и распределения электрической энергии.
Цель ВКР – расчет проекта подстанции 35/0,4 кВ с учетом современных требований электробезопасности и энергоэффективности.   
В процессе выполнения ВКР проведен проверочный расчет режимов работы трансформаторов. Для выбора оборудования произведен расчет токов короткого замыкания. Выбрано силовое оборудование на сторонах 35 и 0,4 кВ, выполнена проверка действующего и нового оборудования. 
Практическая ценность выпускной работы заключается в том, что согласно данному проекту возможно установить реальную КТПН для электроснабжения потребителей. Проект отвечает современным требованиям надежности, электро- и пожаробезопасности, энергоэффективности.
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