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      Аннотация

    
        
          В данной дипломной работе произведён расчёт энергоснабжения и подбор оборудования для коммерческого объекта со встроенными жилыми помещениями (аппарт-отель) по адресу: г. Санкт-Петербург, Фрунзенский, Варшавская ул., участок 1 (севернее дома 7, литера А, по Варшавской ул.).  
В ходе исследований был проведен расчёт электрических нагрузок по административному комплексу. Обоснована схема электроснабжения здания, выбрана мощность трансформаторов 6/0,4 кВ. По результатам расчета нагрузок также выбраны сечения питающих кабелей, шинопроводов и внутридомовой сети 0,4 кВ. Проведен расчет токов короткого замыкания и выбрано коммутационное оборудования ГРЩ. Также проведен расчет молниезащиты и системы уравнивания потенциалов здания.
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