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      Аннотация

    
        
          В работе исследована эффективность работы централизованной системы противоаварийной автоматики в ОЭС Северо-Запада. Рассмотрена структура ЦСПА, ее аппаратный и функциональный состав. Приведены особенности ЦСПА ОЭС Северо-Запада. Рассмотрены режимы работы ПТК ЦСПА. Приведены пусковые органы, заведенные на клеммы низового устройства, и управляющие воздействия, доступные для реализации от ЦСПА ОЭС Северо-Запада. Проведен анализ корректности выбора управляющих воздействий.
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