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      Аннотация

    
        
          В данной работе произведён выбор основного оборудования уникальной Зарамагской ГЭС-1, находящейся на Северном Кавказе. Проведен анализ схем распределительного устройства, выбраны схемы рабочего и резервного питания потребителей собственных нужд, рассчитана мощность дизель-генераторных установок. Выбраны коммутационные аппараты и шино- и токопроводы. На основе анализа известных вариантов торможения гидроагрегата выбран наиболее подходящий и определены параметры электрических аппаратов системы торможения.
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