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          В работе рассмотрена оптимизация системы электроснабжения завода по производству металлических изделий. Проведен расчет нагрузок новых цехов предприятия модифицированным статистическим методом и проверка соответствия загрузки существующей системы электроснабжения допустимым требованиям. Произведен выбор кабельных линий, осуществлена их проверка по нагреву в нормальном и послеаварийном режимах, а также по термической стойкости к токам короткого замыкания в кабельной линии, определено минимально допустимое сечение кабельных линий. Разработана схема внешнего электроснабжения. Выбраны трансформаторы на главной понизительной подстанции и комплектные конденсаторные установки. Определены типы релейных защит и автоматики. Выбраны аппараты и токоведущие части. Произведен расчет установившихся режимов работы системы электроснабжения предприятия (режим максимальных нагрузок, режим минимальных нагрузок и послеаварийный режим) с помощью программного комплекса «Энергия». Вычислены полные капиталовложения в проект, его технико-экономические показатели и себестоимость электроэнергии.
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