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      Аннотация

    
        
          В работе разрабатывается проект реконструкции системы электроснабжения механосборочного цеха АО «НПО «Импульс». При расчетах учтены условия производственной среды помещений цеха. Произведен выбор типов светильников, марок кабелей и проводов. Произведен расчет освещения. При проектировании особое внимание уделено особенностям технологического процесса. По результатам расчёта электрических нагрузок методом расчетного коэффициента выбрана трансформаторная подстанция, проведен расчет устройств компенсации реактивной мощности. Проведен расчёт токов короткого замыкания. Выбраны защитные аппараты для обеспечения надёжной защиты электрооборудования при коротких замыканиях.
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