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      Аннотация

    
        
          Рассмотрены существующие в настоящее время высоковольтные выключатели-разъединители с автокомпрессионным дугогасительным устройством. Рассмотрена возможность использования СО2 в высоковольтном выключателе-разъединителе на 330кВ, 31,5кА. Проведен численный анализ отключающей способности в автокомпрессионном дугогасительном устройстве с СО2-изоляцией в тепловой фазе пробоя. Проведено численное моделирование характеристик дуги отключения в дугогасительном устройстве высоковольтного выключателя-разъединителя на 330кВ, 31,5кА.
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