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      Аннотация

    
        
          В данной работе произведен анализ выбора режима заземления нейтрали сетей 6-10 кВ модернизируемой понизительной ПС 110/10/6 кВ. Выбрано основное электротехническое оборудование ПС 110/10/6 кВ. Описаны уставленные на подстанции защиты на отходящих фидерах. Рассчитаны токи однофазного короткого замыкания на землю на отходящих присоединениях. Произведено сравнение вариантов заземления нейтрали сетей 6 – 10 кВ. Описана практическая реализация изолированной нейтрали сетей 6 – 10 кВ, и сетей с нейтралью, заземленной через низкоомное сопротивление.
        

        
          In the given work an analysis was made of the choice of the grounding mode of the 6-10 kV neutral networks of a 110/10/6 kV upgrade substation. The main electrical equipment of 110/10/6 kV substation is selected. The protections set at the substation on outgoing feeders are described. Single-phase short-circuit currents on the outgoing connections are calculated. Comparison of options for grounding neutral networks 6 - 10 kV. The practical implementation of an isolated neutral network of 6 - 10 kV, and networks with a neutral, grounded through low-impedance resistance, is described.
        

    

  

  
    
      Права на использование объекта хранения

    

		
      Место доступа
    		
      Группа пользователей
    		
      Действие
    	
	
              	
        Локальная сеть ИБК СПбПУ
      		
        Все
      		
          [image: Прочитать]
                      	
      
	
              	
        Интернет
      		
        Авторизованные пользователи СПбПУ
      		
          [image: Прочитать]
                      	
      
	
          [image: ->]
              	
        Интернет
      		
        Анонимные пользователи
      		
                      	
      


    

  

  
    Статистика использования

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Количество обращений: 24
                

                За последние 30 дней: 2
                

                
                  Подробная статистика
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс



              	Последние поступления
	Самые популярные ресурсы


            	
              
    © СПбПУ, 2000-2023



    Сайт и управление доступом на базе АБИС 
    
    «Руслан-Нео»
    (© ООО «ОБС»)



            	
			


      

    
  

  

[image: ]





