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          Произведен расчет максимально допустимых перетоков для нормальной и ремонтных схем в контролируемом сечении в ОЭС Сибири. Определены основные критерии, которыми ограничивается допустимый переток в рассматриваемом сечении. Исследована динамическая устойчивость генерирующего оборудования при нормативных возмущения. Выбраны настройки устройств противоаварийной автоматики, действующей на разгрузку рассматриваемого сечения.
        

        
          The calculation of the maximum power flows for normal and repair schemes in the controlled set of Siberia’s Integrated electricity system power transmission lines was made. The main criteria that limit the allowable flow in the section are defined. The dynamic stability of the generators under standard perturbation is investigated. Emergency control system settings were estimated.
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