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          Разобрана методика определения установившихся и предельных режимов в изолированных электроэнергетических системах с учетом изменения частоты. Рассчитаны установившиеся и предельные режимы для двух- и трехузловых схем изолированной электроэнергетической системы с учетом и без учета частоты. Представлены результаты расчета с подробным анализом полученного.
        

        
          The method of determining steady-state and limiting regimes in isolated electric power systems taking into account the frequency change is analyzed. The steady-state and limit modes for two- and three-node circuits of an isolated electric power system with and without frequency are calculated. Presents the calculation results with a detailed analysis of the obtained.
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