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          В данной работе произведено проектирование АЭС с реакторами ВВЭР 1000. Выбрано оборудование главной электрической схемы станции. Рассчитаны токи короткого замыкания. Реализована защита электродвигателя 6 кВ привода ГЦН на базе блока микропроцессорной защиты БМРЗ-УЗД-02. Рассмотрены принципы организации резервного питания секций СН.
        

        
          The design of nuclear power plant with VVER-1000 reactors is made in this work. Equipment of the main electrical circuit station are selected. Short-circuit currents are calculated. The protection of the 6 kV electric motor of the MCP drive on the basis of the microprocessor protection unit BMRZ-UZD-02 is implemented. Considered the principles of organizing backup power supply sections of power plant auxiliary systems.
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