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      Аннотация

    
        
          В работе произведена замена устаревшего оборудования распределительных устройств трансформаторных подстанций на новое, выбраны средства измерений и разработана автоматизированная система диспетчерского управления, коммерческого и технического учета электроэнергии, мониторинга и контроля качества электроэнергии, проведен анализ видов искажений напряжения в системе электроснабжения  и их влияние на оборудование завода.
        

        
          The outdated equipment of transformer substation switchgears was replaced with a new one, measurement tools were selected and an automated dispatch control system, commercial and technical metering of electricity, monitoring and quality control of electrical power were developed, the types of voltage distortions in the power supply system were analyzed and their impact on the plant equipment.
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