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      Аннотация

    
        
          В данной работе была спроектирована электрическая часть ГРЭС мощностью 1200МВт. В ходе работы были выбраны 2 схемы, из которых выбрали наиболее экономически целесообразную. По выбранной схеме были рассчитаны токи трёхфазного КЗ. По значениям токов КЗ и параметрам схемы было выбрано электрооборудование для станции.
        

        
          In this work, the electrical part of a 1200 MW power plant was designed.
In the course of work, 2 schemes were chosen, of which the most economically viable was chosen. According to the chosen scheme, three-phase short-circuit currents were calculated. According to the values of short-circuit currents and circuit parameters, electrical equipment was selected for the station.
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