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          В данной работе исследованы принципы электроснабжения жилого квартала кабельными линиями в траншеях, проведен расчет показателей внутреннего электроснабжения по потребителям электроэнергии с целью выбора сечений кабеля и защитной аппаратуры. Выполнен подбор оборудования для вводно-распределительных устройств. Проанализирована загрузка трансформаторов питающих подстанций.
        

        
          In this work has been carried out research of  building block power supply with cable line network in cable trenches. The calculation of domestic electrical loads by customers of electricity has been made for cable size and protective equipment selection. Equipment selection are completed for input distribution panels. Transfomer loads of substations are analyzed.
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