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      Аннотация

    
        
          Данная работа является анализом эффективности приточных установок для системы вентиляции и кондиционирования воздуха при использовании различных хладагентов для охлаждения воздуха.
В диссертации оценивается эффективность формирования и функционирования систем вентиляции, на примере конкретного здания выполнен расчет требуемых расходов воздуха для помещений здания, произведен расчет поступлений теплоты, влаги и углекислого газа в помещениях, теплопоступлений от солнечной радиации через окна помещения, определен воздухообмен для каждого помещений, сделан подбор оборудования приточных установок, рассчитаны циклы холодильных машин приточных установок для различных хладагентов и сделан сравнительный анализ эксплуатационных характеристик разных хладагентов. 
В работе рассматриваются холодильные агенты для охлаждения систем приточных установок. Анализ холодильных агентов заключается в сравнении применения наиболее используемых хладагентов для кондиционирования. Сравнение осуществляется с точки зрения технологии и экономики (капитальных и эксплуатационных затрат).
По магистерской диссертации разработаны конкретные рекомендации по применению хладагентов в системах кондиционирования помещений с высокими требованиями к микроклимату.
        

        
          This work is an analysis of the effectiveness of air handling units for ventilation and air conditioning systems using various refrigerants for air cooling.
The dissertation assesses the effectiveness of the formation and functioning of ventilation systems, on the example of a particular building, calculates the required air flow for the building’s premises, calculates the heat, moisture and carbon dioxide in the rooms, heat from solar radiation through the windows of the room, determines the air exchange for each room, makes selection of equipment of the supply units, the cycles of the refrigeration units of the supply units for various refrigerants were calculated and a comparative analysis of the operational characteristics of different refrigerants was made.
The work considers refrigerants for cooling systems of air handling units. The analysis of refrigerants consists in comparing the use of the most us ed refrigerants for conditioning. The comparison is carried out in terms of technology and economics (capital and operating costs).
According to the master's thesis, specific recommendations were developed on the use of refrigerants in air conditioning systems with high microclimate requirements.
        

    

  

  
    
      Права на использование объекта хранения

    

		
      Место доступа
    		
      Группа пользователей
    		
      Действие
    	
	
              	
        Локальная сеть ИБК СПбПУ
      		
        Все
      		
          
                  
              	
      
	
              	
        Интернет
      		
        Авторизованные пользователи СПбПУ
      		
          
                  
              	
      
	
          
              	
        Интернет
      		
        Анонимные пользователи
      		
                      	
      


    

  

  
    Оглавление

    
	ВВЕДЕНИЕ
	ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	1.1 Назначение и схемные решения систем вентиляции и кондиционирования воздуха
	1.2 Особенности вентиляции музеев, архивов и хранилищ
	1.3 Эффективность систем кондиционирования с секцией осушения воздуха
	1.4 Вывод по ГЛАВЕ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА



	ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ МУЗЕЯ	2.1 Характеристика объекта
	2.2 Климатические характеристики района строительства
	2.3 Параметры микроклимата помещений здания
	2.4 Построение процесса кондиционирования
	2.5 Расчет выделения вредностей по помещениям	2.5.1 Выставочный зал (помещение №101)
	2.5.2 Выставочный зал (помещение №105)
	2.5.3 Выставочный зал (помещение №113)
	2.5.4 Выставочный зал (помещение №201)
	2.5.5 Выставочный зал (помещение №206)
	2.5.6 Выставочный зал (помещение №208)
	2.5.7 Выставочный зал (помещение №209)
	2.5.8 Конференц-зал (помещение №305)
	2.5.9 Аудитория (помещение №315)
	2.5.10 Кружковая (помещение №323)
	2.5.11 Кружковая (помещение №325)



	2.6 Расчет расходов воздуха
	2.7 Организация систем вентиляции и кондиционирования
	2.8 Аэродинамический расчет воздуховодов
	2.9 Подбор оборудования для системы кондиционирования	2.9.1 Подбор воздухораспределительных устройств
	2.9.2 Подбор оборудования вытяжных систем
	2.9.3 Подбор оборудования приточных систем






	2.10 Вывод по ГЛАВЕ 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ МУЗЕЯ
	ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РАБОЧИХ ТЕЛ В ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИНАХ	3.1 Описание экспериментальных исследований	3.1.1 Сравнительный расчет холодильных машин на различных холодоносителях
	3.1.2 Сравнение свойств хладагентов



	3.2 Результаты исследования
	3.3 Вывод по ГЛАВЕ 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РАБОЧИХ ТЕЛ В ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИНАХ



	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
	Листы и виды	Модель



	Листы и виды	Модель



	Листы и виды	Модель



	Листы и виды	Модель



	Листы и виды	Модель



	Листы и виды	Модель



	Листы и виды	Модель



	Листы и виды	Модель





    

  

  
    Статистика использования

    
        
          	
                
                  
              	
                Количество обращений: 64
                

                За последние 30 дней: 10
                

                
                  Подробная статистика
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс



              	Последние поступления
	Самые популярные ресурсы


            	
              
    © СПбПУ, 2000-2023



    Сайт и управление доступом на базе АБИС 
    
    «Руслан-Нео»
    (© ООО «ОБС»)



            	
			


      

    
  

  







