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          В работе рассмотрена электрическая часть Северной ТЭЦ-21 с пятью блоками мощностью 100 МВт каждый. На основании анализа технического состояния электрооборудования станции, её эксплуатации и географического положения в Санкт-Петербурге были предложены и выбрана мероприятия для модернизации. После установления новых параметров ТЭЦ было выбрано основное силовое оборудование, коммутационные аппараты, измерительные трансформаторы, токопроводы, гибкие провода.
        

        
          The work considers the electrical part of the Severnaya Thermal Power Plant - 21 with five power blocks with a capacity of 100 MW everyone is considered. Based on the analysis of the technical condition of the plant’s electrical equipment, its operation and geographical location in the St. Petersburg, measures for modernization were proposed and selected. After the setting new parameters for the TPP the main power equipment, switching devices, measuring transformers, current leads, flexible wires were selected.
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