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      Annotation

    
        
          Целью данной работы является проектирование электрической части гидроэлектростанции с заданной заранее мощностью генераторов. Задачи, подлежавшие решению в ходе работы: 1) Выбор генераторов, трансформаторов. 2) Выбор главной схемы электрических соединений, схемы  электроснабжения собственных нужд. 3) Расчет токов короткого замыкания.  4) Выбор коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов тока и напряжения.  5) Выбор шин, кабелей, токопроводов.  6) Выбор трансформаторов тока по требованиям релейной защиты.  7) Составление рекомендаций для выполнения релейной защиты блока.  В ходе работы над выпускной квалификационной работой был выполнен выбор электрооборудования, необходимого для функционирования ГЭС мощностью 320 МВт. Была выбрана наиболее экономически выгодная структурная схема, при которой четыре блока подключены к РУ 220 кВ. Основное оборудование составляют генераторы ВГС-1260/147-68, трансформаторы ТДЦ – 125 000/220.
        

        
          This work is devoted to the design of the electrical part of a   hydroelectric power plant with predetermined generator power. Tasks to be solved in the course of work:  	1) The choice of generators, transformers.  	2) Choice of the main circuit of electrical connections, circuit power supply of         their own needs.  	3) Calculation of short circuit currents.  	4) Choice of switching devices, measuring transformers of current and voltage.  	5) Choice of busbars, cables, conductors.  	6) Selection of current transformers according to the relay protection         requirements.  	7) Recommendations formulation for the relay protection of the unit.  	In the course of work on the final qualification work, the choice of electrical equipment necessary for the operation of the HPP with a capacity of 320 MW was made. The most cost-effective main circuit of electrical connections was chosen, in which four units are connected to 220 kV power grid. The main equipment consists of hydrogenerators 80 MW, 125 MVA transformers on a 220 kV power grid.
        

    

  

  
    
      Document access rights

    

		
      Network
    		
      User group
    		
      Action
    	
	
              	
        ILC SPbPU Local Network
      		
        All
      		
          [image: Read]
                  [image: Print]
                  [image: Download]
      	
      
	
              	
        Internet
      		
        Authorized users SPbPU
      		
          [image: Read]
                  [image: Print]
                  [image: Download]
      	
      
	
          [image: ->]
              	
        Internet
      		
        Anonymous
      		
                      	
      


    

  

  
    Table of Contents

    
	ВВЕДЕНИЕ
	1. Выбор главной схемы электрических соединений	1.1 Выбор вариантов структурной схемы, генераторов, силовых трансформаторов
	1.2 Выбор трансформаторов собственных нужд
	1.3 Технико-экономический анализ схемы
	1.4 Выбор главной схемы электрических соединений



	2. Расчет токов трехфазного короткого замыкания	2.1 Составление расчетной схемы
	2.2 Расчет токов КЗ в точке К1
	2.3 Расчет токов КЗ в точке К2
	2.4 Расчет токов КЗ в точке К3
	2.5 Расчет токов КЗ  точке К4



	3. Выбор коммутационных аппаратов. Выбор токоведущих частей. Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения	3.1 Выбор выключателей и разъединителей на напряжение 220 кВ
	3.2 Выбор генераторных выключателей и разъединителей
	3.3 Выбор выключателей СН 6,3 кВ
	3.4 Выбор автоматических выключателей СН 0,4 кВ
	3.5 Выбор токоведущей части для связи силового трансформатора и КРУЭ 220 кВ
	3.6 Выбор токоведущей части для связи генератора и блочного трансформатора
	3.7 Выбор токоведущей части для связи трансформатора собственных нужд с блоком
	3.8 Выбор токоведущей части для связи трансформатора собственных нужд с КРУ 6 кВ
	3.9 Выбор жестких шин СН
	3.10 Выбор токоведущей части для связи КРУ 6 кВ и КТП.
	3.11 Выбор ТТ и ТН в цепи генератора
	3.12 Выбор ТТ и ТН для КРУЭ 220 кВ
	3.13 Выбор ТТ и ТН для КРУ 6 кВ
	3.14 Проверка ТТ в сети 220 кВ и в сети 13,8 кВ на 10-ти процентную погрешность



	4. Расчет несимметричных коротких замыканий	4.1 Расчет однофазного КЗ в точке К1 в сети ВН
	4.2 Расчет двухфазного КЗ в точке К2 в сети НН



	5. Основные технические решения по системе релейной защиты блока генератор Г1- трансформатор Т1.
	5.1 Основные технические требования к системе РЗА	5.2 Описание функций релейной защиты и выбор комплекта защит
	5.3 Описание типовой схемы размещения защит по обмоткам трансформаторов тока и напряжения



	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	ПРИЛОЖЕНИЕ А
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б


    

  

  
    Usage statistics

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Access count: 12
                

                Last 30 days: 0
                

                
                  Detailed usage statistics
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex



              	Last Arrivals
	Most Requested Items


            	
              
    © SPbPU, 1996-2023



    Powered by ILS 
    
    «Ruslan-Neo»
    (© OOO «OLS»)


            	
			


      

    
  

  

[image: ]





