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          Тема выпускной квалификационной работы «Исследование влияния пыли на функционирование дымовых пожарных извещателей». Данная работа посвящена вопросам изучения конструктивных особенностей дымозахода и их влиянию на изменение чувствительности дымового пожарного извещателя при оседании пыли на защитной сетке и внутри дымовой камеры. Работа проводилась на базе ГК «Гефест» города Санкт-Петербург. Основные задачи, которые решались в рамках исследования: изучить причины ложных срабатываний ПИ на основе статистических данных; предложить способы уменьшения запыленности дымовой камеры; предложить способы, позволяющие не снижать эксплуатационную надежность ПИ в реальных условиях. В работе представлены детальные прикладные исследования по вопросам фракции пыли и результаты тестовых испытаний извещателей трех моделей в дымовом канале при разной степени их запыления. Выдвинутая гипотеза о предпочтении использования извещателя без сетки перед извещателем с мелкоячеистой сеткой с точки зрения прогноза его срабатывания в запыленных зонах имеет обоснованное экспериментальное подтверждение. Предложенные рекомендации и выводы имеют практическую ценность и могут быть взяты за основу при выборе извещателя с определенной конструкцией дымозахода на реальных объектах их эксплуатации.
        

        
          The topic of the final qualifying work "Study of the effect of dust on the functioning of smoke detectors". This work is devoted to the study of the design features of the smoke intake and their influence on the change in the sensitivity of the smoke fire detector when dust settles on the protective grid and inside the smoke chamber. The work was carried out on the basis of the Gefest Group of Companies in St. Petersburg. The main tasks that were solved within the framework of the study: study the reasons for false positives of PI based on statistical data; suggest ways to reduce dustiness in the smoke chamber; to propose methods that allow not to reduce the operational reliability of the device in real conditions. The paper presents detailed applied research on the dust fraction and the results of test tests of three models of detectors in a smoke channel with different degrees of dust. The hypothesis put forward about the preference of using a detector without a grid over a detector with a fine-mesh grid from the point of view of predicting its operation in dusty areas has a reasonable experimental confirmation. The proposed recommendations and conclusions are of practical value and can be taken as a basis when choosing a detector with a specific smoke intake design at real objects of their operation.
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