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          Тема выпускной квалификационной работы: «Применение теплонасосных установок для оптимизации режимов работы Петрозаводской ТЭЦ». Работа посвящена исследованию полезного использования тепловых насосов для оптимизации режимов работы Петрозаводской ТЭЦ. Целью исследования является определения оптимальных моделей интеграции ТНУ различных типов посредством создания имитационной модели и расчета технико-экономических показателей для повышения производительности работы Петрозаводской ТЭЦ. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: Установить потенциальные источники низкопотенциальной теплоты, а также потенциальных потребителей этой теплоты; Предложить схемы включения ТНУ различных типов в состав ПТЭЦ; Создать модели энергоблока ПТЭЦ без и с ТНУ в системе автоматизированного проектирования (САПР) «United Cycle»; Проанализировать влияние интеграции ТНУ на экономичность работы Петрозаводской ТЭЦ. В ходе работы были определены экономически и технически рациональные варианты использования ТНУ для обеспечения подогрева обратной сетевой воды перед группой ПСГ ТГ №2 (схема II - ПКТН) и после узла смешения ОСВ и подпиточной воды (схема III – ПКТН и АБТН) при фиксированных значениях расхода топлива и отпуска электроэнергии, что позволяет получить экономию денежных средств. Анализ результатов интеграции ТНУ был проведен на основе технико-экономических показателей.
        

        
          The subject of the graduate qualification work is "The use of heat pump installations to optimize the operating modes of the Petrozavodsk CHPP". The work is devoted to the study of the effectiveness of the use of heat pumps to optimize the operating modes of the Petrozavodsk CHPP. The aim of the study is to determine effective schemes for switching on HPU of various types to improve the efficiency of the CHPP by creating a simulation model and calculating technical and economic indicators. To achieve this goal, the following tasks are solved: 1. To determine potential sources of low-grade heat, as well as potential consumers of this heat; 2. To propose schemes for including HPU of various types in the Petrozavodsk CHPP; 3. Create models of the CHPP power unit without and with HPU in the computer-aided design system (CAD) "United Cycle"; 4. To analyze the impact of the inclusion of HPU on the efficiency of the operation of the CHPP. In the course of the work, the expediency of using a HPU for the purpose of heating the return network water before the group of PSG TG No. 2 (scheme II - SCHP) and after the mixing unit of RNW and make-up water (scheme III - VCHP and AHP) at fixed values of fuel consumption and electricity supply, which allows you to save money. An analysis of the results of HPU integration was carried out on the basis of technical and economic indicators.
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