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          Тема работы: «Исследование схемы выдачи мощности газотурбинной электростанции угольного комплекса "Восточный порт"». Данная работа посвящена исследованию влияния установки газотурбинной станции на режимы работы Партизанского энергорайона. Задачи, решаемые в ходе исследования: Создание исходной схемы в программном комплексе «RastrWin 3». Расчеты установившихся режимов. Расчеты максимально допустимых перетоков в различных схемно-режимных ситуациях. Разработка мероприятий по повышению максимально допустимых перетоков мощности в контролируемых сечениях. Установка газотурбинной станции и строительство новых ЛЭП Расчет динамической устойчивости генерирующего оборудования электростанции исследуемого района. Анализ полученных результатов "Восточный порт" — специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля, где перебой электроснабжения несет колоссальный убыток. Поэтому при дефиците мощности в энергосистеме, появляется необходимость в отключении жилых районов, что в перспективе также является недопустимым. Проанализировав режимы работы исходной схемы, было замечено, что необходима установка дополнительного оборудования для бесперебойного и качественного электроснабжения. Как решение данных проблем были предложены установка газотурбинной станции и строительство новых линий электропередач. По данным решениям также были проведены расчеты максимального перетока, а также расчеты динамической устойчивости.
        

        
          R&amp;D: "Research of the power output scheme of the gas turbine power plant of the coal complex "Vostochny Port"". This work is devoted to the study of the influence of the installation of a gas turbine station on the power output of the Partizansky energy district. Tasks to be solved during the study: 1. Creation of the initial scheme in the RastrWin software product. 2. Calculations of the steady state. 3. Calculations of the maximum allowable flow in various modes (normal and repair modes, winter and summer). 4. Development of measures to increase the maximum allowable flow. 5. Installation of a gas turbine station and construction of new transmission lines. 6. Calculation of dynamic stability. 7. Analysis of the obtained resultsVostochny Port is a specialized terminal with high-tech coal transshipment, where a power outage causes a huge loss, therefore, with a lack of voltage in the power system, it becomes necessary to turn off residential areas, which is also a bad sign in the future. After analyzing the operating modes of the original circuit, it was noted that it was necessary to install additional equipment for uninterrupted and high-quality power supply. As a solution to these problems, the installation of a gas turbine station and the construction of new power lines were proposed. According to these solutions, calculations of the maximum flow, as well as calculations of dynamic stability, were also carried out.
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