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      Annotation

    
        
          Данная работа посвящена проектированию электрической части тепловой электростанции, работающей на пылеугольном топливе. Задачи, которые решались в ходе исследования:Выбор главной схемы электрических соединений. Расчет токов короткого замыкания для выбора электрооборудования главной схемы и схемы СН. Выбор коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов тока и напряжения, токопроводов и шин распределительных устройств. Электромеханические процессы в системе СН. В данной работе был произведен выбор генераторов, повышающих трансформаторов и автотрансформаторов связи. Далее был выполнен технико-экономический расчет для выбора структурной схемы станции и после этого были выбраны схемы распределительных устройств. Затем были рассчитаны значения токов короткого замыкания, результаты которых использованы при выборе коммутационных аппаратов и токопроводов. Рассматривая собственные нужны электростанции, был произведен расчет успешности самозапуска при питании от ТСН и РТСН. А также расчет времени пуска самого мощного агрегата СН. В результате был выполнен проект электрической части конденсационной электростанции, который включает в себя пояснительную записку с расчетами, а также главную схему электрических соединений КЭС.
        

        
          This work is devoted to the design of the electrical part of a thermal power plant powered by pulverized coal. Tasks that were solved during the study:Selection of the main circuit of electrical connections.Calculation of short-circuit currents for the selection of electrical equipment of the main circuit and circuit of auxiliary needs of the power plantSelection of switching devices, measuring current and voltage transformers, current lines, and distribution busbars.Electromechanical processes in the system of auxiliary needs of the power plant.In this work, a selection of generators, step-up transformers and autotransformers of communication was made. Next, a technical and economic calculation was carried out to select the structural scheme of the transition station, which is why switchgear circuits were selected. Then the values of short-circuit currents were calculated, the results of which were used in the selection of switching devices and current lines. Considering the system of auxiliary needs of the power plant, the calculation of the success of self-start when powered by auxiliaries transformer and reserve auxiliary transformer.As a result, the project of the electrical part of the condensation power plant was completed, which includes an explanatory note with calculations, as well as the main diagram of the electrical connections of the condensation power plant.
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