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      Annotation

    
        
          В данной статье предлагается способ соединения контактов в распределительном устройстве 0,4кВ 4000А. Проанализировано распределительное устройство. Рассмотрены преимущества и недостатки конфигурации контактов Torx. Представлены численные результаты для контактного сопротивления и его нагрева. Численные результаты тепловыделения в элементах соединения и втулках. Моделирование процессов, происходящих в системе контактов выключателя с параметрами U=0.4кВ, I=4000А. Использовался прикладной пакет COMSOL MYLTIPHISICS. Результатом данной работы является расчет температурного профиля контактов шельфового типа, установленных в распределительном устройстве. Данный метод позволяет рассчитать нагрев контактов, который оказывает значительное влияние на срок службы оборудования.
        

        
          This article suggests a way of connecting the contacts in a switchgear 0,4kV 4000A. switchgear. The advantages and disadvantages of the Tort contact configuration are considered. The characteristics of the contact surface of the fifth contact are highlighted. Numerical results for contact resistance and heat release. Numerical results for heat release in contact bodies and sleeves. Simulation of processes occurring in the contact system of a circuit breaker rated U=0.4kV, I=4000A Use the COMSOL MYLTIPHISICS package. The result of this work is a calculation of the temperature profile of daisy-chain contacts installed in a switchgear system. This method allows you to calculate contact heating, which has a significant effect on equipment life.
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