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          Тема выпускной квалификационной работы: « Элегазовый выключатель 63 кА для компенсированной линии переменного тока 750 кВ.» Основные задачи, которые решались в ходе исследования: 1. Анализ требований эксплуатации к газовому выключателю 750кВ,63 кА(ЭВ СВН). 2. Разработка дугогасительного устройства ЭВ СВН. 3. Анализ влияния предключаемого сопротивления на апериодическую составляющую тока при отключении ЭВ. 4. Разработка контактной системы ГВ (систем главных и дугогасительных контактов). 5. Анализ основных параметров приводного устройства ЭВ. Рассмотрены элегазовые выключатели 750 кВ,63кА. Представлены теоретические и экспериментальные результаты исследования причин аварий элегазовых выключателей при коммутациях компенсированных ВЛ 750 кВ. Сформулированы рекомендации по предотвращению аварий из-за длительного неотключения полюсом элегазового выключателя не переходящего через нуль тока вследствие наличия в нем большой апериодической составляющей.
        

        
          Subject of graduate qualification work: "SF6 circuit breaker 63 kA for compensated line 750 kV." The tasks that were solved during the research: 1. Analysis of the requirements for 750 kV,63kA the gas circuit breaker. 2.  Arc-quenching device for an ultrahigh-voltage SF6 circuit breaker. 3. Analysis of the influence of the switched resistance on the aperiodic component of the current when the SF6 circuit breaker is opened. 4. Analysis of the contact system (systems of main and arcing contacts). 5. Analysis of the main parameters of the drive device of the SF6 circuit breaker. High voltage SF6 circuit breaker 750 kV, 63kA are analyzed. The theoretical and experimental results obtained from investigations of factors caused failures of SF6 circuit breakers occurred in switching compensated 750 kV overhead power lines are presented. Recommendations are suggested for preventing failures caused by the inability of the SF6 circuit breaker pole to interrupt current that does not cross zero for a long period of time due to the presence of large aperiodic component in it.
        

    

  

  
    
      Document access rights

    

		
      Network
    		
      User group
    		
      Action
    	
	
              	
        ILC SPbPU Local Network
      		
        All
      		
          
                  
              	
      
	
              	
        Internet
      		
        Authorized users SPbPU
      		
          
                  
              	
      
	
          
              	
        Internet
      		
        Anonymous
      		
                      	
      


    

  

  
    Table of Contents

    
	ГЛАВА 1. АНАЛИЗ КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ 750 кВ	1.1 Современные газовые выключатели в России 750 кВ, 63 кА
	1.4 Анализ аварий при эксплуатации линейных выключателей в сетях 750,1150 кВ с шунтирующими реакторами
	1.5 Анализ работы элегазового выключателя 750 кВ, в линий с шунтирующими реакторами
	Выводы



	ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  К ГАЗОВЫМ  ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ 63 кА ДЛЯ  ЛИНИИ 750 кВ	1.
	2.
	2.1. Нормированные характеристики переходного восстанавливающегося напряжения при отключении элегазового выключателя 750 кВ, 63 кА
	2.2. Анализ характеристик при отключении выключателем неудалённого короткого замыкания
	2.3. Влияние шунтирующей емкости на фронт волны в случае НКЗ
	2.4 .Анализ работы элегазового выключателя 750 кВ  для  линий с шунтирующими реакторами
	2.5 Использование предвключаемого резистора при отключении ВВ
	Выводы



	ГЛАВА 3. РАСЧЕТ ДУГОГАСИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 750 кВ, 63 кА	3.1. Анализ конструкции автокомпрессионного дугогасительного устройства
	3.2 Разработка расчетной схемы автокомпрессионного дугогасительного устройства.
	3.3 Анализ характеристик ДУ ВВ 750 кВ, 63 кА
	Выводы



	ГЛАВА 4. АНАЛИЗ КОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 750 кВ, 63 кА	4.1. Расчет главной контактной системы
	4.2. Модернизация системы дугогасительных контактов
	Выводы



	ГЛАВА 5. РАСЧЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 750 кВ, 63 кА	5.1. Анализ конструкций гидроприводов
	5.2. Расчет начального режима разгона гидропривода
	5.3. Расчет торможения гидропривода
	Выводы



	Заключение
	Список используемых источников	Разработка математической модели автокомпрессионного  элегазового дугогасительного устройства





    

  

  
    Usage statistics

    
        
          	
                
                  
              	
                Access count: 1
                

                Last 30 days: 1
                

                
                  Detailed usage statistics
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex



              	Last Arrivals
	Most Requested Items


            	
              
    © SPbPU, 1996-2023



    Powered by ILS 
    
    «Ruslan-Neo»
    (© OOO «OLS»)


            	
			


      

    
  

  







